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о т В Р У о т Р Щ - 1 

Гр1 Гр2 ГрЗ Гр4 Гр5 Грб Гр7 Гр8 Гр9 Гр1 Гр2 ГрЗ Гр4 Гр5 Грб Гр7 Гр8 Гр9 

Р Ш - 1 Ш О - 1 

Гр1 - ЩО-1 
Гр2 - ЩО-2 
ГрЗ - ЩО-5 
Гр4 - Помещение №5 (Станок токарный/точильный) 
Грб - Помещение №2 (Станок сверлильный) 
Грб - Помещение №10 (Пресс) 
Гр7 - Резерв 
Гр8 - Резерв 
Гр9 - Резерв 

Гр1 - Помещение №1 (Освещение, аврийный светильник) 
Гр2 - Помещение №1 (Розетки) 
ГрЗ - Трансформатор ЯТР 0,25 кВА 220/12 
Гр4 - Резерв 
Грб - Резерв 
Грб - Резерв 
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ЩО-2 

Гр1 - Помещение №3, №4, №5 (Освещение, аварийный светильник) 
Гр2 - Помещение №3, №4, №5 (Розетки) 
ГрЗ - Помещение №6, №7, №8, №9 (Освещение) 
Гр4 - Помещение №6, №7, №8, №9 (Розетки) 
Грб - Резерв 
Грб - Резерв 
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Гр1 - Помещение №11, №12, №13 (Освещение, аварийный светильник) 
Гр2 - Помещение №13 (Розетки) 
ГрЗ - Помещение №14, №15, №16(Освещение, аварийный светильник) 
Гр4 - Резерв 
Грб - Резерв 
Грб - Резерв 
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ШО-4 

Гр1 - Помещение №34, №33 (Освещение) 
Гр2 - Помещение №34, №33 (Розетки) 
ГрЗ - Помещение №34, №33 (Аварийный светильник, 

трансформатор ЯТР 0,25 кВА 220/12 ) 
Гр4 - Резерв 
Грб - Резерв 
Грб - Резерв 

ШО-5 

Гр1 - Помещение №40, №41 (Освещение, аварийный светильник) 
Гр2 - Помещение №40, №41 (Розетки) 
ГрЗ - Помещение №42, №43 (Освещение, аварийный светильник) 
Гр4 - Помещение №42, №43 (Розетки) 
Грб - Резерв 
Грб - Резерв 
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